T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

LİKİT OKSİJEN GAZI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

KONU: T.C Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin 2012 yılı Medikal gaz ihtiyacı için yıllık tahmini 250.000 Kg (İkiyüzellibin) likit oksijen gazı alınacaktır.

İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER

1-Hastanenin tıbbi amaçlı oksijen gazı ihtiyacını temin etmek için likit oksijen özel bir tanka konularak karşılanacaktır.
2-Likit oksijen gazı % 99,5 saflıkta olup rutubet içermeyecektir. Türk standartlarına uygun olduğuna dair belge hastaneye ibraz edilecektir.
3-Hastanemiz İntaniye servisi önünde ve ek binamız otoparkın içinde bulunan likit oksijen tankının anahtarı görevliden alınıp görevli nezaretinde gelen likit oksijen dolumu yapılacaktır.
4-Oksijen gazı ihtiyacı firmaya telefon veya faks ile yazılı olarak bildirilecektir. Firma da bu talebi siparişten itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılayacaktır. Yüklenici firma belirlenen süre içerisinde talebini karşılamazsa ürün başka firmadan tedarik edilecek. Bedeli yüklenici firmaya fatura edilecektir.
5-Oksijen gazı ihtiyacını karşılayacak yüklenici firmanın Sağlık Bakanlığının medikal amaçlı oksijen üretme ve/veya ithal izin belgesinin olması gerekmektedir.
6-Kriyojenik likit oksijen tankının kurulacağı bölgeye tankerlerin ulaşımı için devamlı açık tutulması, tankın muhafazası ve emniyet tedbirlerinin alınması hastane idaresince sağlanacaktır.
7-Likit oksijen olağanüstü durumlar dışında mesai saatleri içerisinde getirilecek, bir görevli nezaretinde en yakın kantara giderek ağırlığı belirlenecek, boşaltma işlemi yapıldıktan sonra tekrar bir görevli nezaretinde kantara giderek aradaki fark oksijen miktarı olarak tayin edilecektir. Kantar fişi ve irsaliye hastane görevlisine teslim edilecektir.

8-Kriyojenik likit oksijen tankı ve evaporator sistemine, konu ile ilgili personel dışında hiçbir kimse müdahale etmeyecektir.

9-Yüklenici firma hastanenin yıllık likit (sıvı) oksijen tüketim miktarının % 25 (yirmi beş) fazlasını temin edebilecek kapasiteye sahip olduğunu kapasite raporu ile belgelendirecektir.

10-Likit oksijen içeriğinde toksit madde bulunmayacak ve istenildiğinde analiz raporu verilecektir.
11- Yüklenici firma tankların evaporatori erin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması durumunda onarım tamamlanıncaya kadar hastanenin oksijen gazı ihtiyacı karşılanacaktır. Arıza onarımı ve bakımı yapımında hastane görevli teknisyeni nezaretinde yapılıp, rapor tutularak hastane yetkililerine verilecektir.
                                             DİĞER HUSUSLAR
1-Yüklenici firma ihale bitiminde tankını ve evaporatörünü almak istediğinde evaporator çıkışındaki vananın girişine kadar alabilecek. Takılan vanalardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

2-Yüklenici firma likit oksijenin depolayacağı likit oksijen tankını evaporator sistemini hastanenin kullanımına bedelsiz olarak tahsis edecek ve herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır.

3-Yüklenici firma en az 7000-10.000kg arası 1 adet oksijen tankını evaporator sistemi ve boru hattındaki gaz basıncını, tanka dönüşümü engelleyen çek valf sisteminin montajını yapacak ve hastanemiz tankı ile arasındaki bağlantıda dahil hastanemize bedelsiz olarak sağlanacaktır.

Hastanemize bağlı ek binamıza da 2500-5000kg arası sıvı (Likit) oksijen tankı, Evaporator, regülatör gurubu (baypaslı) ve boru hattındaki gazın tanka geri kaçışını engelleyen çek valf sisteminin kurulumunu bağlantısını bedelsiz olarak yapacaktır.
4-Tankların montajı işletmeye alınması oksijen tanklarının bakımı, çıkabilecek arızalarının tamiri, değişimi yüklenici firmaya ait olacak. Ücret talep edilmeyecektir.

5-Hastanemize ait olan arıtaş marka 5000kg'lık tankı vana contalarının ve vana gurubu arızalarının da alt evaporator regülâtörün de oluşabilecek arıza, emniyet valfindeki arızalar, patlama disklerindeki arızalar, tankın vakumunun alınması, boru hatlarındaki gaz kaçaklarının giderilmesi, yüklenici firma tarafından yapılacak. Arızalı parçalar değiştirilecek, hastane görevlisi nezaretinde giderilen arızalar rapor tutularak değiştirilen parçaların ücreti hastane tarafından karşılanacaktır.
HASTANENİN KULLANIMINA SUNULACAK KRİYOJENİK TANK VE

ÖZELLİKLERİ

    l..Dış tank ST37 Karbon Çeliği, iç tank 304 L kalite paslanmaz saçtan imal edilmiş olacaktır.

2.1sı yalıtımı, perlit ve vakum izolasyonu ile temin edilecektir.

   3.Basınç göstergesi, seviye göstergesi, vanalar ve tüm teçhizatlar tankların üzerinde monte edilmiş halde, sağlam ve noksansız olacaktır.

          4.Aerodinamik yapı ve uygun hava almayı sağlamak için dikey depo tank sistemi ve üç ayak sistemi mevcut olacaktır.

5.Kullanılacak tank, istenilen basınçta sisteme gaz verebilmelidir.

6.Tankın imal tarihi ve son test tarihi tank üzerinde açıkça belirtilecektir.

MEDİKAL OKSİJEN, KARBONDİOKSİT VE SIVI NİTROJEN (AZOT) GAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ
l.KONU: T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinin ve hastanemize bağlı ek binamızın 2012 yılı ihtiyacı olan 3500m3 medikal O2 gazı, 350kg karbondioksit gazı ve 600kg sıvı nitrojen (Azot) alınacaktır.

2.İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1. Söz konusu medikal oksijen karbondioksit gazları tıbbi amaçla kullanılacak. Türk kodeksine uygun, rutubetsiz teneffüs gazı olacaktır.
2.2. Verilecek gazlardan; tıbbi oksijen gazının sarfiyatı % 99.7 olacaktır.
2.3. Oksijen ve Karbondioksit tüpleri firmaya ait olacak ve hastanenin talep ettiği miktarda bulunduracaktır.
2.4. Tıbbi tüplerin basıncı 150 atmosfer olacak.
a.Tıbbi medikal oksijen gazı 1 litrelik, 2.5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik, 40 litrelik, 50 litrelik tüplere doldurulacak, adet bazında fiyatlandırılacak.
b.Karbondioksit gazı 10 litrelik tüplere doldurulacak.

2.5.
Oksijen Karbondioksit gazlarının üretimi, dolumu, depolanması ve dağıtımı
"ispançiyar ve tıbbi müstahzarlar imalathaneleri" yönetmeliğine uygun olmalıdır.

2.6. Hastanemize ve ek binamıza teslim edilecek tüplerin üretim ve dolum yerinin medikal amaçlı oksijen, karbondioksit, sıvı nitrojen (azot) doldurma ruhsatı ve bayisi olmalıdır.

2.7. Tıbbi gaz tüplerinin kullanımından dolayı olabilecek kazalardan 3. Şahıslara karşı her türlü sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.

2.8. Normal şartlarda boş tüpler firmaya bildirilir, bildirimden sonra 24 saat için alınan, boş tüpler en geç 2 (iki) gün mesai bitimine kadar hastanemize ve ek binamıza doldurularak teslim edilir. Aynı şekilde sıvı nitrojen (Azot) dolumu da bildirimden sonraki 2. İş gününde hastanemiz ve ek binamızdaki tanklara boş ağırlığı tartılıp, dolumu yapılıp, dolumdan sonra tekrar tartılıp aradaki fark alınan sıvı Nitrojen olarak irsaliyeye yazılır.
Doluma gidecek olan oksijen ve karbondioksit tüpleri hastanemiz 1. Bodrumunda bulunan eski fizik tedavi servisinin önünden görevli nezaretinde sayılarak yüklenici firmaya teslim edilecek, doluları da teslim alınacaktır. '
Boş tüp alımı ve dolu tüp teslimatları cinslerine göre belirtilerek irsaliye karşılığı yapılır. Tüpler 08:00 - 15:00 saatleri arasında mesai saatleri içerisinde getirilecektir. Tüpler ve sıvı nitrojen dolumu ek binamızda da MO2 santralinin bulunduğu yerden boşları alınıp doluları bırakılır. Nakliye firmaya aittir.

2.9. oksijen ve karbondioksit tüpleri periyodik olarak teste tabii tutulacak, arıza tespit edilen vanaların değişimi, tüplerin bakımı ve boyanması yüklenici firma tarafından yapılacak, ücret talep edilmeyecektir.
2.10 Kullanılmayacak durumdaki tüpler bir rapor ile HEK'e ayrılacaktır.

    2.11Medikal oksijen ve karbondioksit tüplerinin nakliyesi sırasında tüpler dik olarak teslim alınacak nakliyesi de dik vaziyette yapılacaktır.

         2.12. Sıvı nitrojen (Azot) 20kg'hk özel kabına dolumu ek binamızda ve hastanemizde yapılacaktır.(Cildiye polikliğinde kullanılmaktadır.)










